PRUFZEUGNIS (V)

tiber die Untersuchung von “Schlduche (4-15mm) aus LLDPE (LL6BOBAF) in schwarz, griin, rot, blau, natur, gelb, orange
und weil" gemah der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller:
Art der Proben:
Bezeichnung der Proben:

Art der Prufkorper:
Eingang der Proben:
Probenehmer:
TZW-Az..

Untersuchungsergebnisse

TZW

Priifstelle Wasser

John Guest Ltd., West Drayton, Middlesex, GroBbritannien
eingefarbte LLDPE-Qualitat
"Schlauche (4-15mm) aus LLDPE (LL6608AF) in schwarz, grin, rot, blau, natur,
gelb, orange und weil"
Originalschlauche
21.05.2013
Auftraggeber

KR 127/18

1. Rezeptur: wurde unter KC 281/18 — KC 288/18 vorgelegt und tberprift
2. Migrationstest:

==
Kaltwasser 23°C 1.-3.Tag | 4.-6.Tag | 7.—-9.Tag [Richtwert fur 3. Extraktion
Klarheit, Farbung, Geruch, ; ;
Geschmack, Schaumbildung nnb nnb nnb nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m?d] 0,1 0,1 0,3 <125
Heifwasser 85°C 1. Extr. | 2. Extr. | 3. Extr. | 6. Extr. | 7. Extr. |Richtwert fur 7. Extr.
Klarheit, Farbung, Geruch,
Geschmack, Schaumbildung b nnb b fink nnb 1< 4
C-Abgabe [mg C/m?d] 6,8 6,1 47 3,7 28 |<125
4 Rezepturbestandteile, die der : ; Trinkwasser-SML-Werte nach
Geheimhaltung unterliegen®) Richtwert eingehalten BedarfsgegensténdeV
*) Prifergebnisse TZW (D-PL-14555-01) > 5

Die untersuchten Proben "Schlduche (4-15mm) aus LL

und weil" fir den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen
(UBA) (Bundesgesundheitsblatt 2005) im Bereich Ausriistungsgegenstande.

Anmerkung:

Dieses Priifzeugnis basiert auf der Erstpriifung (TZ
Die Giiltigkeit dieses Prufzeugnisses richtet sich nacl

tens am 09.09.2023.

Karlsruhe, den 05.07.2018

Die Verdffentlichung des Prifzeugnisses — vollstandig oder in Ausziigen — ist ohne

der Prifstelle nicht gestattet.

Das Technologiezentrum Wasser ist eine
Einrichtung des DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V.

— Technisch-wissenschaftl. Verein —

DPE (LL6B08AF) in schwarz, grun, rot, blau, natur, gelb, orange

den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Technologiezentrum Wasser
Priifstelle Wasser
Wasserwerkstrate 4

76137 Karlsruhe,

Germany

Dr. J. Klinger Aj.

W-Az.: KR 111A/13) vom 10.09.2013 und wurde verlangert.
h andemorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spates-

Dr.-Ing. R. Turkovié¢

Leiter der Priifstelle

ausdriickliche Genehmigung von seiten

T +49 (0)721 9 31 63-0
F +49 (0)721 9 31 63-99
pruefstelle@tzw.de, www.tzw.de



